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P.POŻZasilanie YKY 4 16 mm2

W
yłącznik pożarowy

P.POŻ

R<30W
 istniejące

NH SPX 000 50A

ZK

FR300 4P 63A

S303 6ALED 3 kolor

S304 25A
PEN

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

Obwód nr                             25          26          27          28         29         30          31         32         33         34          35          36          37  

P302 25A 30 mAS301 10A

Istniejące oprzewodowanie

S301 10A

Istniejące oprzewodowanie

P304 40A 30 mAS301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

Istniejące oprzewodowanie

S301 16A

S301 16A

S301 16A

39          40          41          42        43          44          45         RG

Istniejące oprzewodowanie

Istniejące oprzewodowanie

Istniejące oprzewodowanie

S304 32A D

1F + N+PE
3F + N+PE

YDY 5*10 mm2 na drabince

3F + PEN

System ochrony w obwodach 25 do 37 zerowanie
System ochrony w obwodach 39 do 45 + RG wyłaczniki nadmiarowe
System ochrony dodatkowy w obwodach 39 do 45 wyłączniki różnicowe
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