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§ bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy Przetargu nieograniczonego na ,,Wykonanie kompleksowego remontu pomieszczen przychodni
zlokalizowanych na Il pigtrze segmentu C w SP ZOZ w Brzesku”

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow informuje:

Pytanie nr:1

W SIWZ w dziale 6 ,, Opis sposobu obliczenia ceny oferty” w punkcie 2) podpunkcie a) Zamawiajacy pisze .,
zakres robot, ktory jest podstawa do okreslenia tej ceny musi by¢ zgodny z zakresem robot okreslonym w
dokumentacji projektowej oraz programie funkcjonalno- uzytkowym stanowiacym Zatacznik nr:1 do niniejszej
SIWZ. Przekazana Wykonawcy dokumentacja projektowa oraz Program Funkcjonalno- Uzytkowy ma charakter
wylacznie informacyjny i podane w nim warto$ci sa pozycjami sugerowanymi, prosimy o wyjasnienie jak nalezy
rozumie¢ powyzsze sformutowanie, ze podane w dokumentacji projektowej oraz programie funkcjonalno —
uzytkowy, wartosci sa pozycjami sugerowanymi?

Dodatkowo w tym samym podpunkcie zapisano, ze ,, Kazdy z Wykonawcow ma obowigzek weryfikacji
przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej i wypetnia go na swoje ryzyko i odpowiedzialnos¢”. Jednak
Jako zataczniki przedmiary, o ktérych mowa nie zostaty zataczone. Prosimy zatem o uzupemienie dokumentacji
o brakujgce przedmiary. Prosimy réwniez o uzupetnienie dokumentacji projektowej poniewaz, jako zataczniki
wskazane zostaly schematyczne rzuty pomieszczen bez uwzglednienia wszystkich niezbednych wymiaréw,
dodatkowo rys. sa niespdjne porozrzucane na kilka stron np. ,Ryz.-4 Korytarz, bez opisu technicznego i
niezbednych pieczatek projektantow.

Odp: W Rozdziale 11 pkt.6 pkt.2) podp. a) i b) SIWZ nastapita pomylka prawidlowy zapis powinien by¢
nast¢pujacy:

1) Cen¢ nalezy poda¢ w PLN.

2) Ceng oferty nalezy policzy¢ metoda ryczaltowa zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury
zdnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslania metod i podstaw sporzqdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno — uzytkowym. (Dz.U. 2004 Nr.130 poz.1389)

przy zachowaniu nastepujacych zalozen:

a) zakres robot, ktéry jest podstawa do okreSlenia tej ceny musi by¢ zgodny z zakresem robot
okreslonym w Programie funkcjonalno — uzytkowym- Zalgcznik nr: 1,

b) cena ta musi zawiera¢ wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania tj wykonania robét, jak
rowniez wszystkie koszty dodatkowe m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe,
wszelkie Koszty utrzymania zaplecza, koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robét, koszt
wykonania dokumentacji powykonawczej, podatku VAT oraz inne koszty wynikajgce z umowy,
ktorej wzor stanowi zalgcznik nr:5 do siwz. Nie dopuszcza si¢ stosowania tzw. upustow (zaréwno
do wyliczonych cen jednostkowych jak rowniez do ogolnej ceny oferty).

Ponadto informujemy, ze we wzorze umowy ( Zalgcznik nr:5 do SIWZ) w § 6 pkt.2 wynagrodzenie za
wykonane roboty zostalo okre$lone prawidlowo ,, Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 ms charakter
ryczattowy...”.

Poprawiong SIWZ zamieszczamy na naszej stronie internetowe;j.

Za zaistnialg pomylke przepraszamy.

Pytanie nr:2

Zgodnie z art. 31 ust. 1 PZP Zamawiajacy jest zobowiazany do opisania przedmiotu zaméwienia za pomoca
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej odbioru robot. Dokumentacja techniczna zgodnie z
Rozporzadzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia2004 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno - uzytkowego w przypadku robét, dla ktorych wymagane jest pozwolenie na
budowe, powinna sktada¢ si¢ z:- projektu budowlanego,- projektow wykonawczych,- przedmiaru robot,-
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest wymagane
na podstawie odrgbnych przepisow. Natomiast jesli chodzi o roboty nie wymagajace pozwolenia na budowe,
dokumentacja projektowa powinna skfada¢ si¢ z:- planéw, rysunkéw lub innych dokumentéw umozliwiajace
jednoznaczne okreslenie rodzaju i zakresu robot budowlanych podstawowych oraz uwarunkowan i doktadnej
lokalizacji ich wykonania,- przedmiaru robot,- projektow, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odrebnymi przepisami. Majac na uwadze powyzsze zwracam si¢ z prosba udostepnienie *planow, rysunkow,
przedmiaréw i pozwolen. *W przypadku braku udostgpnienia prosimy o podanie podstawy prawnej.



2. Zwracamy uwage rowniez na fakt, ze zawarte w PFU wymaganie Zamawiajacego przeprowadzenie ,,wizji
lokalnej pomieszczen objetych zakresem robdt w celu uszczegdtowienia zakresu prac, dokonania pomiaréw we
wlasnym zakresie i sporzadzenia prawidtowej wyceny” jest sprzeczne z prawem. Przeprowadzenie
wizji lokalnej przez Wykonawcow ubiegajacych si¢ o udzielenie zamoéwienia publicznego nie zwalnia
Zamawiajacego z obowiazku okreslonego w art. 29 ust. 1 ustawy Pzp, polegajacego na opisaniu przedmiotu
zamOwienia w sposob jednoznaczny i wyczerpujacy, za pomoca dostatecznie dokladnych i zrozumiatych
okreslen, uwzgledniajac wszystkie wymagania i okolicznosci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty.
Zamawiajacy nie jest uprawniony do przerzucania swojego ustawowego obowiazku na Wykonawcdéw. To przede
wszystkim opis przedmiotu zaméwienia dokonany przez Zamawiajacego w SIWZ stanowi podstawe
do przygotowania oferty. Wizja lokalna nie moze zastgpowac¢ opisu przedmiotu zaméwienia dokonywanego
przez Zamawiajacego (¥*KIO 36/16; KIO 37/16; KIO 38/16 <https://sip.lex.pl/#/jurisprudence/538867770/1/kio-
36-16-kio-37-16-kio-38-16-zasada-uczciwej-konkurencji-opis-przedmiotu-zamowienia-a-

T>* . Opis przedmiotu zamowienia sporzadzony przez Zamawiajacego musi by¢ na tyle, jasny i precyzyjny, by
Wykonawca na jego podstawie byt w stanie przygotowac oferte i prawidlowo skalkulowa¢ ceng. Ponadto zapisu
PFU dotyczace oszacowania zakresu robot poprzez wizj¢ lokalna nie znajduja odzwierciedlenia w
przedstawionej przez Zamawiajacego SIWZ, gdzie w punkcie 3.5. podano jedynie informacje, ze ,,W celu
prawidlowego sporzadzenia oferty Wykonawca powinien dokona¢ wizji lokalnej pomieszczen przeznaczonych
do przebudowy aby uzyska¢ wszystkie niezbedne informacje co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych
okolicznosci jakie moga mie¢ wpltyw na warto$¢ oferty”. Dodatkowo zwracamy uwage na fakt, ze przy
prawidtowo opisanym przedmiocie zamdwienia ryzykiem Wykonawcy moga by¢ takie okoliczno$ci jak zmiana
stawki VAT, wzrost cen materiatlow i surowcow, inflacja itp. W niniejszym postgpowaniu Zmawiajacy przerzuca
na Wykonawce ryzyko odgadnigcia, jaki zakres prac jest przedmiotem zamdwienia. Majac na uwadze powyzsze
zwracam si¢ z prosba udostgpnienie *planow, rysunkéw, przedmiaréow i pozwolen.* W przypadku braku
udostepnienia prosimy o podanie podstawy prawnej. Uzupetnione dokumenty pozwola na zachowanie zgodnie
z art. 7 ust. 1 PZP zasady uczciwej konkurencji i rownego traktowania wykonawcow.

Odp: Planowana przez Zamawiajacego robota budowlana nie ma charakteru przebudowy pomieszczen
ani zmiany sposobu uzytkowania, a jedynie jest biezacym remontem, ktéry ma na celu utrzymanie
pomieszczen w dobrym stanie techniczno-uzytkowym odnowieniu i dostosowaniu do aktualnych wymagan
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$é lecznicza
zgdnie z Obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca oraz Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegélowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu wykonujacego dzialalno$¢ lecznicza.

W zwiazku z faktem, iz planowane roboty nie wymagaja zadnych pozwolen, nie jest rowniez wymagane
posiadanie szczegélowej dokumentacji projektowej. Planowane roboty polegaja giéwnie na wymianie
drzwi ( na drzwi szersze tj 100 cm), skuciu plytek ceramicznych i zastapienie ich wykladzing zmywalng
(obiektowa) wymianie armatury hydraulicznej (zlewy, umywalki, baterie), wymianie lamp
o$wietleniowych i osprzetu ( wylgcezniki, gniazdka), wymianie sufitu podwieszanego wykonanego z paneli
na sufit kasetonowy oraz wykonania tzw. prac wykonczeniowych ( szpachlowania i malowania $cian),
zamontowania w korytarzu listew odbojowy tzw. odbojoporgczy w celu zabezpieczenia $cian przed
uszkodzeniem (np. krzeslami), a takze umozliwiajgcych przemieszczanie si¢ pacjentow. Wobec
powyzszego Zamawiajacy opisal swoje wymagania w Programie funkcjonalno- uzytkowym i nie posiada
dokumentacji projektowej. Dolaczone do SIWZ rysunki zostaly wykonane we wlasnym zakresie przez
Zamawiajacego, w celu przedstawienia pelniejszej informacji na temat remontu. Zamawiajacy ponadto
wymaga od wykonawcow przeprowadzenia wizji lokalnej gléwnie dlatego, iz roboty te beda wykonywane
w czynnym obiekcie bez mozliwosci calkowitego wylaczenia korytarza z eksploatacji, a takze z uwagi na
inne utrudnienia zwigzane np. z wylaczeniem pradu, dostawy wody, a takze zwigzane z halasem.

Pytanie nr:3

W SIWZ dziale 7. ,,Opis kryteriow, ktorymi zamawiajacy bedzie kierowal si¢ przy wyborze oferty, wraz z
podaniem znaczenia tych kryteriow, oraz sposobu oceny oferty” podano, ze maksymalna liczna punktéw za
termin wykonania wynosi 20, przy czym nie podano sugerowanego terminu minimialnego ani maxymalnego.
Prosimy o wyjasnienie oraz uzupehienie.

Odp: Zamawiajacy nie okreslil terminu minimalnego ani maksymalnego wykonania robét pozostawiajac
mozliwo$¢ okreslenia terminu wykonawcom. Kazdy wykonawca winien okre$li¢ ten termin wedlug
wilasnych mozliwosci, w sposob uczciwy. Termin ten winien by¢ realny umozliwiajacy wykonanie rob6t w
zadeklarowanym w ofercie terminie. Nie wywiazanie si¢ z zadeklarowanego terminu narazi wykonawce
na zastosowanie przez Zamawiajacego kar umownych zgodnie z zapisem § 11 wzoru umowy.

Pytanie nr:4
W SIWZ w dziale 8. ,,Informacja i o$wiadczeniach i dokumentach, jakie nalezy dofaczy¢ do oferty” wskazano:
1) wykaz osob,



2) wykaz robot,

Jjednoczesnie w dziale 9. wskazano, ze ,,Zamawiajacy dokonujacy wyboru najkorzystniejszej oferty w niniejszym
postepowaniu zastosuje zapis art. 24aa ust. 1 (tzw. procedure odwrdcong)”. W zwigzku z powyzszym prosimy o
wyjasnienie  czy  wykazy oséb oraz  wykazy robét nalezy zlozy¢  jako  zalacznik
do oferty czy tez dokumenty te beda podlegaty uzupetnianiu na wezwanie Zamawiajacego.

Odp: Zamawiajacy bedzie zadal uzupelnienia w/w dokumentéw od wykonawcy, ktorego oferta zostanie
oceniona jako najkorzystniejsza.

Pytanie nr:5

Prosimy o informacje po czyjej stronie jest wyniesienie mebli, sprzetow itp. z pomieszczen przeznaczonych do
remontu. Czy prace te nalezy uja¢ w ofercie?

Odp: Nie nalezy wycenia¢ w ofercie . Przygotowanie pomieszczei bedzie po stronie Zamawiajgcego.

Pytanie nr:6

W udostepnionym PFU w punkcie 1. Opis przedmiotu zamoéwienia, w podpunkcie 4) Ogolne wilasciwosci
funkcjonalno-uzytkowe wskazano: ,,Wykonanie prac polega¢ bedzie na kompleksowym wyremontowaniu
nastepujacych pomieszczen a) gabinetow lekarskich; b) gabinetow zabiegowych; ¢) pomieszczenia gipsowni; d)
innych pomieszczen wchodzacych w sktad poradni ( magazynek, tazienka); e) korytarza”; przy czym nie podano
precyzyjnie nazw czy tez numeréw pomieszczen, prosimy o jednoznaczne wskazanie pomieszczen, podanie
nr/symboli a) gabinetow lekarskich, ktére maja zosta¢ wyremontowane b) gabinetow zabiegowych, ktére maja
zosta¢ wyremontowane ¢) pomieszczenia gipsowni, ktére ma zosta¢ wyremontowane d) *innych pomieszczen
wchodzacych w sklad poradni ( magazynek, lazienka)*, ktore maja zosta¢ wyremontowane (z rys. K-4 nie
wynika wprost ktére pomieszczenia, Zamawiajacy przewidziat do wyremontowania), e) korytarz — ktore czesci
korytarza maja zosta¢ wyremontowane.

Odp: Zamawiajacy uwaza, ze na tym etapie postepowania takie informacje jak numery pomieszczen nie
sg istotne. Przedlozone rysunki obejmuja wszystkie pomieszczenia poszczegolnych poradni, natomiast
korytarz w calo$ci (od okna do okna) wraz przyleglymi wngkami, takze jedna lazienka.

Pytanie nr:7

Prosimy o wyjasnienie co oznacza symbol pokazany ponizej, umieszczony na rzutach, czy jest to jakis element
wyposazenia ktory ma zosta¢ ujety w ofercie:[image: Obraz w tresci 1]

Odp: Zaznaczony obrazek to kaloryfer, ktory nie podlega wymianie.

Pytanie nr:8

Prosimy o wyjasnienie co oznaczajg szare pogrubione linie na rzutach (zaznaczone na fragmentach rys.
czerwonymi strzatkami) [image: Obraz w tresci 2]

Odp: Oznaczajg parawany, ktérych nie nalezy wyceniaé, sg to elementy wyposazenia.

Pytanie nr:9

W PFU wskazano 32 szt drzwi do wymiany, z rys. 1, 2 oraz 3 wynika, ze do wymiany jest 26 szt. Prosimy o
doprecyzowanie, ktére jeszcze drzwi podlegaja wymianie. Z rysunku 4 nie wynika wprost, ktore drzwi
Zamawiajacy przewidziat do wymiany (liczac wszystkie skrzydta poza skrzydtami ujetymi na rys. 1, 2 oraz 3 —
na rys 4 wida¢ 15 drzwi  jednoskrzydtowych oraz 2  drzwi  dwuksrzydtowych).
Odp; W ofercie nalezy wyceni¢ 32 szt drzwi o szer. 100 cm w tym 19 szt o podwyzszonej izolacji
akustycznej, 13 szt zwykle.

Pytanie nr:10

Prosimy o uzupemienie na rys. wymiaréw nowoprojektowanych skrzydet wraz z zaznaczeniem czy maja by¢
wyciszane czy nie (nie wszystkie skrzydta na rys. zostaty opisane).

Odp: Zamawiajacy zaznaczy na rysunku odpowiednio drzwi po wyborze oferty. Na tym etapie
postepowania nie jest to konieczne.

Pytanie nr:11

W PFU w podpunkcie 6) ,,Zakres prac do wykonania obejmuje: ¢) skucie ptytek ceramicznych we wszystkich
pomieszczeniach” prosimy o doprecyzowanie nazw pomieszczen z uwzglednieniem czy chodzi o plytki
posadzkowe czy tez ptytki na $cianach.

Odp: 1los¢ plytek $ciennych do skucia-200 m?, podtogowych -10 m?2.

Pytanie nr:12
Prosimy o podanie wysokos$ci wszystkich pomieszczen.
Odp: 295 cm



Pytanie nr:13

W PFU w podpunkcie 6) ,,Zakres prac do wykonania obejmuje .... d) potozenie wykladziny obiektowej na
$cianach koto umywalek i zlewow ...” na rysunkach zaznaczono natomiast wykonanie opasek z ptytek wys. 200
cm, prosimy o wyjasnienie rozbiezno$ci jednoznaczne wskazanie co nalezy zamontowa¢ wokot umywalek i
zlewow.

Odp: Zgodnie z zapisem pkt.6 d) zamiast plytek ceramicznych koto umywalek i zlew6w na $cianie nalezy
polozy¢ wykladzine.

Pytanie nr:14

W PFU w podpunkcie 6) ,,Zakres prac do wykonania obejmuje .... f) przerobke instalacji wod-kan ...” prosimy
o podanie zakresu przerébki instalacji wod-kan — z powyzszego zapisu nie wynika jednoznacznie jakie prace
maja zosta¢ wykonane w ramach przedmiotu zamowienia.

Odp: Przerébka instalacji wod-kan polega wylacznie na przesunigciu umywalki lub zlewu na inne miejsce
np. inng $ciang i podlaczenie do instalacji wodnej i kanalizacyjnej.

Pytanie nr:15

Prosimy o wskazanie, w ktérych pomieszczeniach maja zosta¢ zamontowane zlewozmywaki z odstojnikiem na
gips i w jakiej ilosci

Odp: 2 szt w gabinecie zabiegowym Poradni Chirurgicznej oraz w pomieszczeniu gipsowni w Poradni
Urazowo-Ortopedycznej.

Pytanie nr:16
Prosimy o podanie ile umywalek ma by¢ w zabudowie.
Odp: Wszystkie umywalki i zZlewozmywaki w pomieszczeniach poradni tj.12 szt.

Pytanie nr:17

W PFU wskazano zlewozmywaki jednokomorowe ze stali nierdzewnej na przekazanych rys. zlewozmywaki
wygladaja jakby byly dwukomorowe ewentualnie jednokomorowe z ociekaczem. Prosimy o wyjasnienie.

Odp: Zlewozmywaki jednokomorowe (bez ociekacza). Dolgczone rysunki sg tylko materialami
pomocniczymi, zostaly przygotowane przez pracownika Zamawiajgcego, ktory jest architektem
amatorem, dlatego moga by¢ nieprecyzyjne. Do wyceny oferty nalezy bra¢ pod uwage opisy.

Pytanie nr:18
Prosimy o wskazanie ile i gdzie ma zosta¢ zamontowanych baterii stojacych jednouchwytowych.
Odp: 1 szt w lazience.

Pytanie nr:19
Prosimy o wskazanie ile i gdzie ma zosta¢ zamontowanych baterii fokciowych.
Odp: 15 szt we wszystkich pomieszczeniach poradni.

Pytanie: 20

W PFU w podpunkcie 6) ,,Zakres prac do wykonania obejmuje .... g) wymiane instalacji elektrycznej ...”
prosimy o podanie zakresu wymiany — z powyzszego zapisu nie wynika jednoznacznie jakie prace maja zosta¢
wykonane w ramach przedmiotu zamdéwienia.

Odp: Calkowita wymiang instalacji nalezy uwzglednié¢ tylko w korytarzu gdzie jest sufit podwieszany. W
pozostalych pomieszcezeniach instalacje¢ elektryczng nalezy doprowadzi¢ tylko do nowych lamp.

Pytanie nr:21

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, w ktérych pomieszczeniach Zamawiajacy przewiduje montaz lamp
panelowych typu LED o mocy min. 47W (strumien $§wietlny 3200 Im) oraz w jakiej ilosci.

Odp: Ogélne informacje dotyczace wymagan oSwietlenia obiektéw stuzby zdrowia zawarte sa w Polskiej
Normie ,,Swiatlo i O§wietlenie Miejsca Pracy” PN-EN- 12464-1.

Na podstawie w/w normy nalezy policzy¢ ilo$¢ lamp.

Pytanie nr:22

Prosimy o jednoznaczne wskazanie, w ktérych pomieszczeniach Zamawiajacy przewiduje montaz lamp
panelowych typu LED o mocy min. 47W (strumien $wietlny 3200 Im) oraz w jakiej ilosci.

Odp: Wymagania jako$ciowe i iloSciowe dotyczace pomieszczen opieki zdrowotnej zostaly okreslone w
normie PN-EN-12464-1.

Pytanie nr:23
Prosimy o wskazanie ilosci lamp ewakuacyjnych jaka Zmawiajacy przewiduje do montazu na korytarzu.



Odp: 6 szt.

Pytanie nr:24
Prosimy o podanie ilosci gniazdek, oraz wytacznikow przewidzianych do wymiany na nowe.
Odp: Gniazdka — 60 szt, wylaczniki — 40 szt.

Pytanie nr:25
Prosimy o podanie min. parametréw dla sufitu podwieszanego jaki ma zosta¢ zamontowany w Korytarzu.
Odp: Sufit kasetonowy 60 x 60. cm.

Pytanie nr:26

Prosimy o podanie charakterystyki odbojoporeczy jaka ma zosta¢ zamontowana na korytarzu.

Odp: Specjalistyczny rodzaj poreczy, ktoéra pelni dwie funkcje polaczone w jednej Kkonstrukeji.
Ergonomiczna i wygodna porecz umozliwiajgca poruszanie si¢ osob niepelnosprawnych wzdluz $ciany, a
takze zabezpieczajgca Sciany przed uderzeniem (amortyzuje uderzenia) np. krzeslami, wozkami czy
1ozkami szpitalnymi. Wysokowytrzymala okladzina z tworzywa sztucznego, konstrukcja nosna z
aluminium, szer. min. 15 cm.

Pytanie nr:27

Prosimy o podanie wymiaréw okien, na ktérych maja zosta¢ zamontowane rolety catkowicie zaciemniajace
pomieszczenie.

Odp: Okna typowe rozmiar w $wietle muru 106 x 174 cm (+ 2 cm) — 3 szt.

Pytanie nr:28
Prosimy o wskazanie pomieszczen, w ktorych ma zosta¢ potozona nowa wyktadzina.
Odp: W ofercie nalezy wyceni¢ 40 m* wykladziny podlogowej, oraz 45 m> wykladziny $ciennej.

Pytanie nr:29

Udzielajac odpowiedzi na w/w pytania prosimy o przewidzenie niezbednego dodatkowego czasu, koniecznego
na zapoznanie si¢ z nowo udostepniona dokumentacja, przedmiarami oraz pozyskanie wycen i ofert
uwzgledniajacych udzielone przez Zmawiajacego wyjasnienia, a takze na wyznaczenie dodatkowego terminu
umozliwiajacego zadanie pytan dotyczacych dokumentacji i przedmiarow.

Odp: Z uwagi na fakt, iz planowany remont pomieszczen przychodni ma charakter konserwacji nie jest
wymagane posiadanie dokumentacji projektowej.

Wobec powyzszego termin skladania ofert pozostaje bez zmian.
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