DZP-2711-20/17 Brzesko dnia 17.10.2017.r.

Odp.nr 1

Oferenci wszyscy

ul. Ko - At : bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : ustuge- Czyszczenia i dezynfekeji central i kanalow
klimatyzacyjno- wentylacyjnych, wymiana filtréw HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja
kanaléw nawiewu i wywiewu wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego

Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

W odpowiedzi na zapytania oferentow , informuje:

1.Prosze o rozwazenie wydtuzenia terminu wykonania

prac, poniewaz producenci filtrow daja termin dostawy ok. 8. tygodni +

czas na wykonanie ustugi ok.14 dni, to w zaden sposob nie zawrze sig, W
zatozonym terminie 30. 11.2017r.

Odp.Zamawiajacy nie wyraza zgody na wydluzenie terminu wykonania prac.

2. Jaka jest przepustowos¢ powietrza dla filtréw Hepa?
Odp, Przepustowo$¢ powietrza wynosi 1000 m*/h.
Opor przeplywu przy wydajno$ci nominalnej 275 Pa.

3.Czy dostawa filtrow HEPA oraz kasetonowych jest po stornie Wykonawcey?
Odp. Tak dostawa jest po stronie Wykonawcy




