DZP-2711- 18/18 Brzesko dnia 23.11.2018.r.

Odp.nr 3
Samodzielny Publiczny ;
Zespot Opieki Zdrowotnej w Brzesku Oferenci wszyscy
32-300 BRZESKO ; 5 .
ul. Kosciuszki 68, tel. 014 66 21 100 biorgcy udzial w postgpowaniu

NIP 869-16-63-456 REGON 000304355

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na : ustuge- Czyszczenia i dezynfekeji central i kanalow klimatyzacyjno-
wentylacyjnych, wymiana filtréw HEPA oraz czyszczenie i dezynfekcja kanaldéw nawiewu i wywiewu
wentylacji mechanicznej w obiektach Samodzielnego Publicznego Zespolu Opieki Zdrowotnej w Brzesku.

1.W tresci zapytania w zalaczniku nr 1 w pkt.1 ppkt. 1 napisano: "Zamawiajacy posiada 5 central
klimatyzacyjno-wentylacyjnych..." natomiast w pkt. 1 ppkt. 4 czytamy: "Sprawdzenie szczelnodci 3 central
klimatyzacyjno wentylacyjnych.". Prosze o doprecyzowanie o jaka liczbe central chodzi.

Odp. Zamawiajgcy posiada 3 centrale klimatyzacyjno wentylacyjne, przepraszamy za zaistniala pomytke.

2.Czy dobrze zauwazyli$my, ze w biezacym postgpowaniu Blok Operacyjny nie podlega czyszczeniu?

Odp. Na Bloku Operacyjnym wykonywana jest modernizacja , nie podlega czyszczeniu.

3.W tresci zapytania w zalaczniku nr 1 pkt. 1 ppkt. 6 podaja Panstwo:

"Wykonawca ustugi zobowiazany bedzie na swéj koszt do utylizacji zuzytych 40 filtréw Hepa i wystawienia
dokumentu potwierdzajacego utylizacje". Dlaczego Wykonawca ma zutylizowac 40 szt. filtréw Hepa skaoro
dostarcza i wymienia tylko 9 szt. filtrow? Czy nie powinno by¢: "Wykonawca ustugi zobowiazany bedzie na
swdj koszt do utylizacji zuzytych 9 filtrow Hepa i wystawienia dokumentu potwierdzajacego utylizacji"
Odp. Zamawiajacy posiada 40 filtréw do utylizacji , wofercie nalezy uwzglednié wszystkie koszty zwigzane z
wykonaniem ushugi w tym koszty utylizacji 40 filtrdw.

4.Czy wymagaja Panstwo walidacji filtréw HEPA?
Odp. Zamawigjacy nie wymaga walidacji filtrow HEPA

5.W ilu stropach laminarnych bedacych przedmiotem zapytania znajduja sie filtry Hepa? W celu wyczyszczenia
wentylacji konieczne jest zdemontowanie obecnych filtréw Hepa, ktére moga ulec uszkodzeniu i uniemozliwi¢
realizacje ew. wymogu walidacji.

Odp. Filtry znajduja si¢ na stropach nad Oddzialem Intensywnej Terapii., a nie w stropach.

6. Badania mikrobiologiczne w ktérym punkcie ma by¢ pobrany wymaz ?
Odp. Wymaz ma by¢ pobrany z kanaléw, wentylacyjnych i nawiewnych w kazdym z systemdw .




