Załącznik nr: 1

Program funkcjonalno – użytkowy

1. Nazwa zamówienia nadana przez Zamawiającego: 

„Naprawa dwóch fragmentów A i B instalacji wodnej zasilającej obiekt szpitala”

2. Adres obiektu budowlanego:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, ul. Kościuszki 68,
32-800 Brzesko.

3. Nazwy i kody CPV:
[bookmark: _GoBack]    Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
4. Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku, 
Ul. Kościuszki 68, 32-800 Brzesko

5. Zawartość programu funkcjonalno-użytkowego:

I/ Część opisowa – opis ogólny
II/ Część opisowa – szczegółowy opis wymagań Zamawiającego 
III/ Część informacyjna

6. Program opracował:

   Paulin Świerad







I/ Część opisowa – opis ogólny

1. Właściwości użytkowe działki:
Działka nr 1410/19 jest działką zabudowaną budynkiem głównym szpitala oraz budynkami poradni zdrowia psychicznego, kuchni, tlenowni, technicznym i budynkiem gospodarczym, od strony południowej zlokalizowana jest płyta lądowiska śmigłowców ratunkowych. Teren działki szpitala w części jest ogrodzony ogrodzeniem stałym i zagospodarowany. Dojazd i dojście na działkę odbywa się z drogi krajowej istniejącym zjazdem o nawierzchni asfaltowej. Dojścia do poszczególnych budynków chodnikami o nawierzchni z kostki brukowej i płyt chodnikowych. Drogi dojazdowe wewnętrzne i place postojowe utwardzone oraz z nawierzchni asfaltowej. Działka uzbrojona w sieć energetyczną, ciepłowniczą, teletechniczną, gazową, wodociągową, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
  2. Przedmiot zamówienia:
[bookmark: _Hlk70332718]      Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch fragmentów A i B instalacji wodnej zasilającej obiekt szpitala. Naprawa  ma polegać  na wymianie rurociągu wraz z zamontowaniem dodatkowych zasuw, wymianie hydrantów, oraz połączeniu naprawianych części instalacji do istniejącej instalacji obiektu szpitalnego.

3.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia:
1) wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie komórek organizacyjnych szpitala muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności przerw w dostawach wody;
2) wszelkie prace związane z dużym hałasem muszą być wykonywane w taki sposób, aby maksymalnie zminimalizować uciążliwość;
3) na miejscu prac znajduje się trasa dojazdu do wejścia głównego, magazynów w celu realizacji dostaw (tlenu, leków, artykułów medycznych , spożywczych itp.), wywozu odpadów a także dojazdu do parkingów, w związku z czym zachodzi konieczność zapewnienia dojazdu do tych miejsc;
4) wszelkie działania wykonawcy muszą być prowadzone w taki sposób, aby zostało zachowane prawidłowe, nieprzerwane działanie szpitala;
5) wykonawca będzie zobowiązany do zabezpieczenia miejsca prowadzonych prac ziemnych w taki sposób, aby pobliska infrastruktura szpitala nie była narażona na uszkodzenia, oraz dostęp do miejsc, o których mowa w pkt 3  odbywał się w sposób bezpieczny. 
 4.Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe:
    Przedmiotem zamówienia jest naprawa dwóch fragmentów A i B instalacji wodnej zasilającej obiekt szpitala. Naprawa  ma polegać  na wymianie rurociągu wraz z zamontowaniem dodatkowych zasuw, wymianie hydrantów, podłączeniu nowej instalacji do istniejących przyłączy obiektu szpitalnego.
5.Rozkład budynków, przebieg instalacji wodnej i usytuowania hydrantów podlegających wymianie oraz  i miejsca połączenia sieci przedstawia mapa obiektu stanowiąca Załącznik  nr: 1 do niniejszego programu funkcjonalno- użytkowego: 	
[bookmark: __DdeLink__396_3594393429]Mapa obiektu (załącznik  nr 1): szpitala SP ZOZ Brzesko zawiera naniesione: 
1) trasy wymienianego rurociągu (czarna  i granatowa linia),
2) miejsca montażu zasuw (zasuwa 1,2,3,4,5,6,7), (niebieskie prostokąty),
3) miejsca wymiany hydrantów (hydrant 1,2,3 ), (czerwone okręgi),
4) miejscami przyłączy do obiektu szpitala (przyłącze do stacji benzynowej, do sklepu ortopedycznego, budynku „F”, zbiornika wody pitnej (niebieskie linie),
5) charakterystyczne punktami obiektu szpitalnego są:
a) budynek C – Przychodnie
b) droga dojazdowa do wejścia głównego- budynku C
c) budynek sklepu ortopedycznego
d) budynek „F” – Poradnia Zdrowia Psychicznego
e) droga dojazdowa ( od strony północnej) dla dostaw i dojazdu do parkingów
f) budynek „ D” - Kuchni i Oddziału Chorób Płuc
g) zbiornik wody pitnej
h) budynek „F” - hydrofornia
6.Zakres prac do wykonania:
1) wymiana stalowego  rurociągu na rurociąg o średnicy 110 mm z tworzywa sztucznego, na odcinku „A”  ( strona południowo-wschodnia) około 113 mb i na odcinku „B” ( strona północno – wschodnia ) około 235 m;
2) montaż 7 zasuw, w tym 3 na przyłączach, 2 na rurociągu głównym oraz 2 na wyjściu z hydroforni;
3) wymiana 3 hydrantów na naziemne hydranty z zasuwami,
4) podłączenie wymienianej instalacji do trzech przyłączy obiektu szpitala (sklep ortopedyczny, budynek „F”, stacja benzynowa).

II/ Część opisowa - szczegółowy opis wymagań Zamawiającego
1. Instalacja wodna do naprawy podzielona jest na 2 zadania:
Zadanie 1 - odcinek A o długości 113 m, naprawa obejmuje:
1) wymianę rurociągu na rurociąg z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm od hydroforni w budynku „E” poprzez istniejące podziemia i kanał ciepłowniczy oraz piwnice w budynku „D” i połączenie wykopem ziemnym z nowym wodociągiem,
2) wykonanie 1 szt zasuwy na wyjściu z hydroforni.

Zadanie 2 - odcinek B o długości 235 m, naprawa obejmuje:
1) wymianę rurociągu na rurociąg z tworzywa sztucznego o średnicy 110 mm, od  istniejącego nowego przyłącza od strony zachodniej poprzez stronę północną i wschodnią część działki do hydroforni w budynku „E”;
2) odłączenie nowego rurociągu do przyłączy:
- stacja benzynowa;
- sklep ortopedyczny
- budynek „F” (Poradnia Zdrowia Psychicznego)
3) montaż 7 zasuw w tym:
    3 szt na każdym wykonanym przyłączu (sklep ortopedyczny, budynek, stacja benzynowa), 2 szt na rurociągu głównym oraz 1 szt na wyjściu z hydroforni;
4) montaż 3 szt hydrantów naziemnych. 

III/ Część informacyjna
1. Obowiązki wykonawcy:
1) wszystkie prace muszą być prowadzone pod nadzorem osoby wyznaczonej przez Zamawiającego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 19:00,
2) zorganizować plac budowy na własny koszt bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia,
3) do usuwania odpadów na bieżąco,
4) umożliwić wstęp na teren budowy (w razie potrzeby) oraz wzięcie udziału w inspekcjach pracownikom organów: Nadzoru budowlanego, Inspekcji Ochrony Środowiska, Inspekcji Sanitarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Straży Pożarnej, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – Prawo Budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych przepisami prawa,
5) wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych, odpowiedniej, jakości i posiadających wymagane Prawem budowlanym dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie; na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi właściwe certyfikaty i dopuszczenia,
6) zapewnić niezbędny liczebnie potencjał wykwalifikowanych pracowników i kierownika budowy,
7) brać udział we wszystkich naradach organizowanych przez Zamawiającego,
8) wykonać dokumentację powykonawczą – protokół odbioru końcowego wraz z mapą geodezyjną. 
2.  Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem wykonywane będą w czynnym obiekcie, gdzie prowadzona jest działalność lecznicza, wszelkie działania wykonawcy mające wpływ na bieżące funkcjonowanie obiektu muszą być na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym, dotyczy to w szczególności wyłączeń energii elektrycznej i wody.
3. Zamawiający udostępni wykonawcy możliwość korzystania z mediów (woda, energia).
4. Zamawiający umożliwia  przeprowadzenia wizji lokalnej obiektu i zapoznania się z zakresem robót.
5.	Wykonawca na wykonany przedmiot umowy udzieli gwarancji na okres zadeklarowany w formularzu ofertowym, oraz rękojmi za wady - na okres 24 miesięcy, który zostanie liczony od daty dokonania bezusterkowego odbioru końcowego robót. 
6. Roboty budowlane objęte niniejszym postępowaniem muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności:
1) Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26.03.2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego  działalność leczniczą ( Dz.U. z 2019 poz. 595);
2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002 r w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2019 poz. 1065.

Uwaga: 
1) W związku z wcześniej wykonana wymianą pozostałej części wodociągu i wykonaniem dodatkowych zasuw możliwe jest jednostronne zasilanie budynku głównego (A,B,C) oraz budynku D.
2)  Wszelkie wyłączenia wody i zamykanie zasuw należy odpowiednio wcześniej zaplanować i uzgadniać z Działem Technicznym Zamawiającego.
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