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Wykonawey wszyscy
biorgey udzial w postepowaniu

Dotyczy: Dotyczy postgpowania na realizacjg robét budowlanych w ramach zadania ,, Dostosowanie Szpitala do
obowigzujacych przepisdw prawa poprzez modernizacje pomieszczen sktadnicy akt na szatnie dla
pracownikow”, ogloszonego w BZP nr: 2021/ BZP 00106799/01 z dnia 07.07.2021 r.

W odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:

Pytanie nr 1.

W zwiazku z faktem, ze rozliczenie niniejszej inwestycji jest kosztorysowe, prosz¢ o pilne uzupelnienie
kosztorysu o pozycje zwigzane z wymiang instalacji c.o. (odpowiedZ na pytanie nr 18 z dnia 13.07.2021 r.)

Odp: W SWZ w Rozdziale II ust.6 Zamawiajgcy okreslit sposéb obliczenia ceny oferty. W pkt. 5
Zamawiajgcy zmieScil informacje, iz ,,Przekazany Wykonawcy przedmiar robét ma charakter wylgcznie
informacyjny i podane w nim wartosci sq pozycjami sugerowanymi. Kazdy z Wykonawcéw ma obowigzek
weryfikacji przedmiaru na podstawie dokumentacji projektowej i wypelnienia go na swoje ryzyko i
odpowiedzialnos¢”. Wobec powyzszego w Kosztorysie ofertowym nalezy uwzglednié¢ pozycje wynikajace
rowniez z dokumentacji projektowej.

Pytanie nr 2.

W odpowiedzi na pytanie nr 3 wskazano, ze rys. WOD-KAN 1, i rys 18 wskazuje ilo§¢ krat szachtéw do
wymiany. Pytanie bylo o uzupelnienie zestawiania krat - ilo$ciowego wraz z wymiarami. Wskazane w
odpowiedzi rysunki nie s3 pomocne, poniewaz nie zawieraja informacji o ktére poprosilismy, nie widze

na nich wskazanych krat, i ich wymiaréw. Czy jest jaki$ problem aby udostepni¢ zestawienie ilosciowe krat
szachtow do wymiany, ktére pono¢ jest czgscia dokumentacji projektowe;.

Odp: Zamawiajgcy udostepnil cala dokumentacj¢ projektows jaky posiada. W SWZ w Rozdziale I ust.3
pkt.3.6, Zamawiajacy zawarl informacje o nastepujgcej tresci: ,3.6 Wykonawca po telefonicznym
uzgodnieniu terminu, moZe si¢ zapoznac z miejscem wykonywania robdt budowlanych i otoczenia oraz uzyskac
wszystkie niezbedne informacje co do ryzyka, trudnosci i wszelkich innych okolicznosci jakie mogq wystgpic w
trakcie realizacji zamdwienia”. W zwigzku z powyiszym Wykonawca ma mozliwo$é¢ zapoznania si¢ z
miejscem wykonywania robét i uzyskaniem wszelkich niezbednych infomacji.

Pytanie nr 3.

W odpowiedzi na pytanie 5a i 5b wskazano, Zze na drzwiach i poreczach maja zastosowane tabliczki szklo
acrylowe o wym 150x150 mm przy czym zgodnie z informacja z projektu porgcz ma szer. 145 mm. W jaki
$posob zatem te tabliczki majg by¢ przymocowane na porgczy?!?! Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie
nr 5a i 5b jeszcze raz. Jaki wymiar majg mie¢ tabliczki na drzwiach (oznaczone symbolem t1) a jaki tabliczki,
kt6re majg zosta¢ umieszczone na porgczach (oznaczone w opisie poreczy O1).

Odp: Tabliczki na porgczach nalezy dostosowaé do szerokos$ci poreczy.




