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Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego pn. Dostepno$é¢ Plus dla zdrowia (nr POWR.05.02.00-00-0044/18) —
Dziatanie 5.2 Dziatania projakosciowe i rozwigzania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ufatwiajace dostgp do
niedrogich, trwatych oraz wysokiej jakosci ustug zdrowotnych, O$ priorytetowa V Wsparcie dla obszaru zdrowia, Program
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014-2020, na potrzeby powierzenia grantu dla Szpitali w ramach projektu
Dostepnosé Plus dla Zdrowia z Funduszu Dostepnosci, ktorego celem jest wsparcie dziatan dostepnosciowych.

Znak postgpowania: DZP-271-33/21 Brzesko 18.08.2021 r.
Odp.1

Wykonawcy wszyscy
bioracy udzial w postepowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane pod nazwa:
»Dostepnosé Plus. Poprawa dostepnosci POZ w SP ZOZ w Brzesku” — Modernizacja pomieszezen przychodni
na parterze oraz I pietrze w bloku ,,C”,

W odpowiedzi na zapytania wykonawcdw, informuje:

Pytanie nr 1

W SWZ rozdziat II pkt 6, podpunkt 4 Inwestor wskazuje, ze cena oferty obejmuje wszystkie koszty nie ujgte w opisie
przedmiotu zaméwienia (w tym bledy projektowe czy réznice pomiedzy stanem faktycznym, a opisanym przez Niego
przedmiotem zamowienia). Majac na uwadze §99 PZP (przedmiot zamdéwienia winien by¢ opisany w sposéb jednoznaczny
i wyczerpujacy oraz uwzgledniaé okolicznos$ci mogace mie¢ wplyw na sporzadzenie oferty) wnosimy o wskazanie jakie
prace nalezy wyceni¢ jako te nie ujete w opisie przedmiotu zamowienia badz tez, dziatajac w oparciu o decyzje sadu
najwyzszego z dnia 27 marca 2000r. (sygn. III CKN629/98) nie sposob w Zaden sposéb wyprowadzi¢ wniosku,
by wykonawca miat obowiazek dokonywaé jakiegokolwick szczegdtowego sprawdzenia dostarczonego projektu w celu
wykrycia jego ewentualnych nieprawidlowosci, brakéw czy wad. Wnosimy o wykreslenie tego zapisu.

Odp: Zamawiajacy pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

Pytanie nr 2
W zalgczonym przedmiarze ,,SZPITAL BRZESKO BUD_PRD v4” element 1 — roboty rozbiérkowe wskazano jako kpl.
Majac na uwadze przyjete rozliczenie kosztorysowe oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdlowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, § 6 - przedmiar robot powinien zawiera¢ zestawienie
przewidywanych robot do wykonania wraz z szczegblowym opisem, wyliczeniem oraz zestawieniem jednostek
przedmiarowych.

Prosimy o uzupehienie przedmiaru o pozycje szczegdtowe dotyczace konkretnych prac rozbidrkowych
i demontazowych (§ciany/mury/posadzki/ cokoly/wyposazenie/etc) wraz z podaniem podstaw wyceny i ilosci
przedmiarowych.
Odp: Nalezy policzy¢ wedlug kalkulacji wiasnej na podstawie dokumentacji projektowej oraz inwentaryzacji.

Pytanie nr 3

W zataczonych przedmiarach brak naktadow na wykonczenie $cian w postaci listew wyobleniowych (oznaczenie W1, W2),
ktére ujeto na rzutach oraz w opisie technicznym (punkt 4.1). Prosimy o uzupelnienie pozycji przedmiarowych
wraz z podaniem podstaw wyceny i ilo$ci przedmiarowych.

Odp: Uwzgledniono w poz. 9’ przedmiaru.
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Pytanie nr 4
Brak w przedmiarach nakfadow na wykonanie informacji dotykowej alfabetem Braille'a na odbojoporgczach, ktére
wskazano w opisie technicznym (punkt 4.2). Prosimy o uzupehienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw
wyceny 1 ilosci przedmiarowych.
Odp: Uwzgledniono w poz. 10 przedmiaru.

Pytanie nr 5

W zalgczonym przedmiarze ,,SZPITAL BRZESKO_PRD zakres dodatkowy v4” (pozycja 5) ujeto 21 kpl tabliczek
informacyjnych. W opisie technicznym (punkt 4.1) wskazano ich ilo$¢ jako 23 szt. Prosimy o jednoznaczne wskazanie
poprawnej ilo$ci wraz z podaniem podstaw wyceny i ilosci przedmiarowych.

Odp: Tabliczki informacyjne w ilosci — 23 szt.

Pytanie nr 6
Na ww. tabliczkach winien znajdowa¢ si¢ numer pomieszczenia wraz z jego nazwa (réwniez alfabetem Braille'a). Majac
na uwadze, iz cena zalezna jest od ilo$ci znakéw prosimy o wskazanie konkretnych napiséw, celem uzyskania rzetelnych

wycen.
Odp: Zgodnie z projektem: ,, Gabinet lekarski”, ,, Gabinet zabiegowy”, ,, WC meski”, ,, WC damski”

Pytanie nr 7

Rownoczesnie ta sama sytuacja pojawia si¢ w kwestii napiséw na odbojoporeczach, wiec prosimy tez o wskazanie
konkretnych napiséw.

Odp: Jak w pytaniu nr:6.

Pytanie nr 8

W zalgczonych przedmiarach brak naktadéw na uzupetnienie i wyréwnanie tynkéw powyzej sufitéw podwieszanych,
co wskazano w opisie technicznym (punkt 4.4). Prosimy o uzupehnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw
wyceny i iloéci przedmiarowych.

Odp: Uwzgledniono w poz. 17°-17""*** przedmiaru,

Pytanie nr 9

Brak w przedmiarach naktadow na miedziane klamki drzwiowe, ktére wskazano w opisie technicznym (punk 4.5). Prosimy
0 uzupetnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i iloci przedmiarowych.

Odp: Klamki nalezy wyceni¢ wraz ze stolarks.

Pytanie nr 10

Prosimy o informacje¢ czy do przedmiotu zaméwienia nalezy réwniez wyposazenie pomieszczen przedstawione na rzutach
(oznaczenie od nr 1 do nr 24). Jedli tak, prosimy o uzupetnienie pozycji przedmiarowych wraz podaniem podstaw wyceny
i ilodci przedmiarowych.

Odp: Wyposazenie pomieszezenn oznaczonych na rzutach numerami 2,3,16,17,20 nie nalezy do przedmiotu
zamowienia.

Pytanie nr 11

W zafaczonym przedmiarze (pozycja 17) wskazano pasy ostrzegawcze dla niewidomych jako 1 kpl. Zostaly one réwniez
oznaczone na rzucie jako P3 ,pasy o szeroko$ci 25cm”. Prosimy o jednoznaczne wskazanie ich prawidtowej iloci
do wykonania wraz z uzupeieniem pozycji przedmiarowych.

Odp: Uwzgledniono w poz. 17 przedmiaru.

Pytanie nr 12

W zalaczonej dokumentacji znajduja si¢ rysunki (A.pb.9-A.pb.12) zawierajace sposéb wykornczenia rejestracii.
Brak w przedmiarach nakladéw na jej wyposazenie oznaczone numeracja 1-20. Prosimy o potwierdzenie iz nie nalezy ono
do przedmiotu zaméwienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupehienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem
podstaw wyceny i iloéci przedmiarowych.
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Odp: Wyposazenie ruchome nie jest przedmiotem postgpowania.

Pytanie nr 13

W zalgczonym przedmiarze brak nakiadow na wykonanie blendy z plyty gk, kiéra wskazano na rys. nr A.pb.9.
Prosimy o uzupelienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny.

Pytanie nr 14

W zataczonym przedmiarze brak nakladéw na wykonanie przestony z plexi na profilach aluminiowych, ktérg wskazano na
rys. nr A.pb.9. Prosimy o uzupelienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilosci
przedmiarowych.

Pytanie nr 15

W zalaczonym przedmiarze brak nakladéw na wykonanie blatu roboczego wraz z frontem, ktéry wskazano
na rys. nr A.ppb.9. Prosimy o uzupelienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilosci
przedmiarowych.

Pytanie nr 16

W zalaczonym przedmiarze brak nakladéw na wykonanie napisu tréjwymiarowego, ktéry wskazano na rys. nr A.pb.9.
Prosimy o uzupelnienie pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny 1 ilosci przedmiarowych.

Odp: Odpowiedz do pytania nr:13-16 - Uwzgledniono w poz. 41°-41”°” przedmiaru.

Pytanie nr 17

W zataczonym przedmiarze brak naktadéw na wyposazenie gabinetu lekarskiego, ktore wskazano na rys. A.pb19-A.pb.22.
Prosimy o potwierdzenie iz nie nalezy ono do przedmiotu zaméwienia, w przeciwnym razie prosimy o uzupehienie
pozycji przedmiarowych wraz z podaniem podstaw wyceny i ilo$ci przedmiarowych.

Odp: Wyposazenie pomieszczen oznaczonych na rzutach numerami 2,20,17 nie nalezy do przedmiotu zamowienia.

Pytanie nr 18

W zestawieniu stolarki wskazano, iz drzwi 002 maja posiadaé¢ szybe bezpieczng GI1.22.2KR, tj. przestrzen miedzy-okienna
winna byé¢ wypeliona mieszanka kryptonu z powietrzem. Prosimy o informacj¢ czy Zamawiajacy dopuszcza zmiang
wypelnienia np. na argon/powietrze?

Odp: Rozwigzania konstrukecyjne Zamawiajacy pozostawia WyKkonawcy.

Pytanie nr 19
Prosimy o podanie parametrow jakie winny spelnia¢ wszystkie drzwi.
Odp: Informacja zostala zawarta w zestawieniu stolarki w tabelce -uwagi.

Pytanie nr 20

Prosimy o wyjasnienie czym jest oraz jaka funkcje spetnia ,,radarobarier SC53”

Odp: Zakres ruchu monitoruje si¢ za pomocg odpowiednich radarobarier- czujnik6w bezpieczenstwa podczas cyklu
otwierania i zamykania. Radarobariery w podczerwieni zatrzymujg ruch skrzydel drzwi, gdy kto$§ wejdzie w obszar
przejscia.

Pytanie nr 21

W zataczonym przedmiarze (pozycja 20) ujeto naklady dla 10szt drzwi 000, w zestawieniu stolarki wskazano ich 20szt.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie poprawnej ilosci drzwi do montazu wraz z korektg pozycji przedmiarowych.

Odp: 10 szt drzwi o symbolu 000 ujeto w kosztorysie ,,zakres dodatkowy v4”.

Pytanie nr 22

W zalaczonym przedmiarze (pozycja 24) ujeto naktady dla 22szt drzwi 004, w zestawieniu stolarki wskazano ich 24szt.
Prosimy o jednoznaczne wskazanie poprawne;j ilosci drzwi do montazu wraz z korektg pozycji przedmiarowych.

Odp: W przedmiarze wystapil blad, poprawna ilo§¢ drzwi zgodnie z zestawieniem stolarki — 24 sztuki poz.24
przedmiaru.
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Pytanie nr 23
W zalgczonym przedmiarze ,,SZPITAL BRZESKO_PRD zakres dodatkowy v4” (element 3) ujeto wymiane drzwi
wejSciowych do poradni w iloci 2szt. Brak takiego elementu w zestawieniu stolarki. Prosimy o jego uzupehienie
wraz z podaniem parametréw jakie winny one spetniad.
Odp: Drzwi o symbolu 002 ujete w zestawieniu.

Pytanie nr 24

W zalaczonym przedmiarze ,,SZPITAL BRZESKO_PRD zakres dodatkowy v4” (element 9) ujeto dostosowanie wejsé
do gabinetow wraz z montazem 10 szt. drzwi oraz tabliczek informacyjnych. Prosimy o:

a). wskazanie konkretnych napiséw na tabliczkach — w nawigzaniu do pyt. Nr 6,

b). podanie konkretnych wymiaréw drzwi wraz z ujeciem ich w zestawieniu,

c). wskazanie wymiarow istniejgcych otwordw,

d). rozbicie tego elementu na poszczegdlne pozycje przedmiarowe z podaniem podstaw wyceny i ilosci przedmiarowych —
w nawiazaniu do pot. Nr 2,

d). wskazanie miejsca ich montazu (analizujac rzut parteru oraz I pigtra wnioskujemy iz winny one zosta¢ zamontowane
w innej czgsei budynku),

e). majac na uwadze powyzsze oraz wskazane terminy wykonania przedmiotu zamowienia (parter/I pietro) prosimy
o wskazanie terminu wykonania tych prac jesli znajduja si¢ poza projektem.

Odp: Roboty nalezy wykonaé zgodnie z projektem. Na powyisze pytania odpowiedzi zostaly udzielone w innych
pytaniach, a takze zostaly dokonane zmiany w przedmiarach.

Pytanie nr 25

W zataczonym przedmiarze ,,SZPITAL BRZESKO_PRD zakres dodatkowy v4” (pozycja 79) wskazano dostawe i montaz
rolet. Prosimy o:

a). okreslenie ich specyfikacji (sposob sterowania, material etc.),

b). wskazanie ich konkretnych wymiaréw (a*b) celem dokonania prawidtowej, jednoznacznej wyceny,

¢). wskazanie miejsca ich montazu.

Odp: Rolety w gabinetach lekarskich -dostosowane do rozmiaru okna, zmywalne (kolor do wyboru
Zamawiajacego), sterowane recznie.

Rolety antywlamaniowe ( do rejestracji) sterowane elektrycznie, rozmiar dostosowany do okienka rejestracji.

Pytanie nr 26

W zalaczonym przedmiarze ,SZPITAL BRZESKO_PRD zakres dodatkowy v4” (element 1) ujeto doprowadzenie
zasilania do stanowiska rejestracji. W nawigzaniu do pytania nr 2, prosimy o uzupehienie przedmiaru o pozycje
szczegblowe (zawierajace konkretne prace/materialy/sprzet), wraz z podaniem podstaw wyceny i ilogci przedmiarowych.
Odp: Koszt nalezy uwzglednié w instalacji wysokopradowe;j i niskopradowe;j.

Pytanie nr 27

W zalaczonym przedmiarze ,, SZPITAL BRZESKO PRD  zakres dodatkowy v4” (element 2) ujeto doprowadzenie
zasilania do systemu kolejkowego. W nawiazaniu do pytania nr 2, prosimy o uzupelienie przedmiaru o pozycje
szczegolowe (zawierajace konkretne prace/materiaty/sprzet), wraz z podaniem podstaw wyceny i ilogci przedmiarowych.
Odp: Doprowadzenie zasilania do systemu kolejkowego dotyczy wykonania instalacji wysokopradowych
i niskopradowych do rejestracji i gabinetéw lekarskich (od strony korytarza)

Pytanie nr 28

Na rysunku nr E15 wskazano iz system kolejkowy winien zosta¢ podlaczony do istniejacej centrali. Majac na uwadze
poprawnos¢ dziatania catego systemu (kompatybilno$¢ urzadzen) prosimy o wskazanie:

a). parametréw jakie winien spetniaé¢ on spelniaé,

b). specyfikacji istniejacej centrali

Odp: System kolejkowy nie wchodzi w zakres wykonania robét budowlanych jedynie instalacje.




