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DZP-271-59/21 Brzesko dnia 10.01.2022r.

Wykonawcey wszyscy
bioraey udzial w postpowaniu

Dotyczy: Postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego pod nazwa: ,, Dostosowanie Szpitala do
obowiazujacych przepiséw prawa poprzez modernizacje pomieszczen sktadnicy akt na szatnie dla
pracownikow”, ogloszonego w BZP nr:2021/ BZP 00337872/01 z dnia 30.12.2021 r.

w Odpowiedzi na zapytania wykonawcow, informuje:
Pytanie nr:1. Proszg o udostgpnienie rysunkdw na ktdrych wrysowane sa wentylatory wyciggowe.

Pytanie nr:2. Czy piony wentylacyjne wykonywane sa z rur stalowych czy sg murowane?

Pytanie nr:3. Dlaczego piony wentylacyjna i pewna cze$¢ odcinkéw poziomych ma $rednice np. fil25, natomiast
dalsza cze$€ tej samej instalacji ma $rednice np. fi1200?7

Pytanie nr:4. Prosze o dostanie przekrojow na ktorych wrysowane sa piony wentylacyjne.

Pytanie nr:5. Prosz¢ o informacje jaki przekrdj maja szachty do ktérych ma by¢ doprowadzona wentylacja
wyciagowa i w ktorym miejscu si¢ one znajduja.

Pytanie nr:6. Prosze o udostgpnienie przedmiaru lub specyfikacji instalacji wentylacji.

Pytanie nr:7. W opisie jest zapis: "Wentylacja pomieszczen higieniczno-sanitarnych, szatniowych oraz umywalni
za pomoca zespoldw wentylacyjnych wspolpracujacych z kratkami z czujnikiem ruchu, kratkami
higrosterowanymi oraz kratkami o stalym przeptywie." Ktéry rodzaj kratek z tych trzech rodzajéw ma by¢
zastosowany na obiekcie? Jesli rézne to prosz¢ o wskazanie, w ktérych miejscach ma by¢ ktéry rodzaj kratki.

Pytanie nr:8. Prosze o dokladniejsze okreslenie ktore kanaty wentylacyjne maja by¢ z blachy nierdzewne;.

Pytanie nr:9. Prosz¢ o informacje odnosénie izolacji kanatéw wentylacyjnych: grubos¢ izolacji oraz ktére kanaty
maja by¢ zaizolowane.

Odpowiedz dotyczy pytania od nr:1 do nr:9.

Projekt wykonawczy ,,Branza wod-kan” w pkt 5 oraz STWIOR w pkt 12” Instalowanie urzadzen
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” zawiera opis wykonania instalacji wentylacji mechanicznej.
Szczegolowe wymagania dotyczace wykonania wentylacji zawieraja rysunki od nr:1 do 6.

Zamawiajgcy, informuje, ze piony wentylacyjne, do ktérych nalezy podlaczy¢ wentylacje sa murowane.
W zalaczeniu przedkladamy rysunki wentylacji mechanicznej.

Z uwagi na powyzsze termin skladania ofert zostaje zmieniony na dzien 21.01.2022 r.




