Przedmiot zaméwienia realizowany jest w ramach Rzgdowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) na zadanie pod
nazwq: , Dostosowanie Szpitala do przepiséw prawa poprze: poprawg szybow pod windy, wymiane wszystkich wind,
instalacji wewnetronyeh i zewngtrznych, modernizacje pomieszczen sktadnicy akt na szatni¢ dla pracownikow, wykonanie
preebudowy pomieszczeti w budynku ,D” na szatnie dla pracownikéw oraz pomieszczenia skladnicy akt, pomieszczenia
magazynowe, pomieszezenia dodatkowe(pomocnicze), przebudowa pomieszczen istniejgcego Oddziatu Choréb Pluc i
poradni Grutlicy i Chordéb Pluc oraz istniejqeych pomieszezer kuchni w celu dostosowania do leczenia chordb zakainych,
w tym COVID 19 oraz wykonanie polgczenia klatkg schodowq i windg wszystkich kondygnacji budynku "A" Szpitala
z kondygnacjami budynku ,, D",

DZP-271-17/22 Brzesko, dnia 15.04.2022 r.

Wszyscy Wykonawcy

bioracy udzial w postepowaniu

ODP. 1

Dotyczy: postepowania na zadanie pn. ,,Dostosowanie szpitala do przepiséw prawa poprzez
wymiang instalacji wewnetrznych i zewnetrznych” — Opracowanie dokumentacji projektowej
wymiany urzadzen jednej rozdzielni gléwnej $redniego napigcia i urzadzen dwoch rozdzielni
glownych niskiego napiecia, prowadzonego w trybie: podstawowym bez negocjacji zgodnie
z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tj. Dz. U, z 2021
r., poz. 1129 z pézn. zm.), zwang dalej ustawg Pzp, wartos¢ zaméwienia nie przekracza kwot,
o0 ktorych mowa w art. 3 ustawy Pzp; ogloszonego w BZP pod numerem: 2022/BZP 00108379/01

z dnia 04.04.2022 r.

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcéw, informuje jak nizej:

1. Pytanie nr 1 - Czy Zamawiajacy potwierdza zasadno$¢ sporzadzenia projektu budowlanego , ktéry winien by¢
sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego DZ.U 2020, poz.1609
wraz z pozniejszymi zmianami DZ.U 2021 ,poz.1169?

ODP. Zamawiajacy dopuszcza sporzadzenie uproszezonego projektu budowlanego.

2. Pytanie nr 2 - Prosz¢ o podanie podstawy prawnej (aktow oprawnych), na podstawie ktorych Zamawiajacy
nabyly prawa autorskie do sporzadzonego projektu wykonawczego modernizacji rozdzielnic elektrycznych
w SP ZPZ w Brzesku , poniewaz Pytajacy uwaza ,ze opracowania techniczne (projekty techniczne - wykonawcze)
nie s3 objete ustawa o ochronie praw autorskich.

ODP. Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

3. Pytanie 3 - Czy czas oczekiwania na uzgodnienia do projektu (czas o daty zlozenia wniosku o uzgodnienia
np. w OSD - Operator Systemu Dystrybucyjnego , do daty otrzymani takich uzgodnien )} wliczany jest to czasu

wykonania opracowan technicznych ?
ODP. Tak.
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4. Pytanie 4 - Kiedy bedzie dokonana modernizacja - wymiana rozdzielnic elektrycznych? Jaki jest dhugi czas
zwiazania projektanta zapisem umowy o pelnieniu nadzoru autorskiego. Czy okre$lenie okresu , w ktorym
projektant jest zobowiazany pelni¢ nadzor autorki zostanie wprowadzone do umowy na wykonani eprac
projektowych?

ODP. Zamawiajacy informuje, Ze ukoiczenie prac zwigzanych z wymiang rozdzielnic elektrycznych,
planowane sa do koifca biezgcego roku. Zgodnie z par. 1 ust. 3 pkt 4 projektu umowy, stanowigcego
Zalgcznik nr 4 do SWZ, ,Zamawiajacy wymaga pelnienia nadzoru autorskiego w trakcie realizacji
inwestycji, przy czym zakres nadzoru autorskiego Wykonawcy obejmuje czynnosci wynikajace z tredci
ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tj. Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z péin. zm.), W szezegolnosci
do wykonywania nastgpujacych czynnosci:

a) udzialu w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiajacego;

b) udzialu w odbiorach cz¢$ciowych, odbiorach robot zanikajacych oraz odbiorze koficowym;

¢) udzialu w probach instalacji i rozruchach,

d) obecnosci u Zamawiajacego, na budowie, w terminach zapewniajgcych prawidlowy nadzor autorski oraz
na kazde wezwanie Zamawiajgcego.”

5. Pytanie 5 - Czy Zamawiajgcy posiada warunki przytaczenia do publicznej sieci elektroenergetycznej wydane
przez lokalnego OSD? Jesli tak , to prosz¢ o ich udostepnienie .

ODP. Zamawiajacy przedklada skan Zalacznika nr 1 do Umowy nr 503001306 z dnia 12.12.2012 r., jako
Zalacznik nr 1 do nin. odpowiedzi.

6. Pytanie 6 - Czy Zamawiajacy widzi zasadnos¢ wystapienia do lokalnego OSD w sprawie aktualizacji
warunkow przylaczenia obiektu do sieci ?
ODP. Zamawiajacy nie wymaga.

7. Pytanie 7 - Prosz¢ o podanie podstawowych parametréw rozdzielnicy SN : moc zwarciowa na szynach
rozdzielnicy SN , czas wylaczenia zwarcia, napigcie znamionowe, parametry skompensowanej sieci ( tg fi lub
cos fi), Jaka jest wymagana rezystancja uziemienia roboczo - ochronnego rozdzielnicy SN

ODP. Zamawiajacy nie jest w posiadaniu przedmiotowych danych, Wykonawea winien uwzgledni¢
pomiary we wlasnym zakresie.

8. Pytanie 8 - Prosze o udostgpnienie peinego schematu ideowego rozdzielnicy SN
ODP. Zamawiajacy przedklada schemat jako Zalacznik nr 2 do nin. odpowiedzi.

9. Pytanie 9 - na zdjeciach rozdzielnicy SN przedstawione s3 dwa pola o numerach 5 i 6. Gdzie sa zlokalizowane
pozostate pola o numerach od 1 do 4 rozdzielnicy SN?

ODP. Zamawiajgcy informuje, iz pozostale pola w rozdzielni znajdujg si¢ w pomieszczeniu obok po stronie
OSD.

10. Pytanie nr 10 - w jaki sposob zasilane s szyny w polachnr 516 rozdzielnicy SN, przedstawione w zataczniku
nr 1 do SWZ?
ODP. Zamawiajacy informuje — z rozdzielni w pomieszczeniu OSD.

11. Pytanie nr 11 - W jaki sposdb sa zabezpieczone sa transformatory Ti i T2 po stronie SN? Z malowan
na frontach celek SN wynika ,ze w tych polach sa zainstalowane wylaczniki Zwarciowo przeciazeniowe , a w
opisie w zataczniku ner 1 do SWZ jest zapis ,ze W tych polach sa odfaczniki , brak jest informacji o sposobie
zabezpieczenia transformatorow ?

ODP. Zamawiajacy informuje: zabezpieczenie bezpiecznikami WBWMI 30A.

12. Pytanie nr 12 - Czy Zamawiajacy dopuszcza , aby transformatory T1 i T2 .byly zabezpieczone po stronie
SN bezpiecznikami topikowymi SN ? Czy tez Zamawiajacy zyczy sobie , aby transformatory te po stronie SN
byly zabezpieczone wylacznikami zwarciowo - przecigzeniowymi ?
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ODP. Zamawiajacy dopuszcza zabezpieczenie transformatoréw T1 i T2, po stronie SN, bezpiecznikami
topikowymi.

13. Pytanie 13 - Czy Zamawiajacy widzi konieczno$¢ zastosowania zabezpieczen ziemnozwarciowych
w polach zasilajacych jednostki transformatorowe ?
ODP. Nie.

14. Pytanie 14 - Czy Zamawiajacy widzi konieczno$¢ zastosowania w polach transformatorowych SN
rozlacznikow mocy z uziemnikami?

ODP. Zamawiajacy informuje o konieczno$ci uwzglednienia przez Wykonawce w projekcie, zastosowania
w polach transformatorowych SN rozlgeznikéw mocy z uziemnikami.

I5. Pytanie 15 - Czy Zamawiajacy potwierdza ,ze z zakresu prac projektowych wylaczone sa zagadnienia
zwigzane z transformatorami SN/nN komorami transformatorowymi kablowymi liniami SN i nN oraz uklad
pomiarowo - rozliczeniowy energii elektryczne;j?

ODP. Zamawiajacy potwierdza.

16. Pytanie 16 - Czy Zamawiajacy potwierdza ,ze z zakresu prac projektowych wylaczone sg zagadnienia
zwigzane z doborem i instalacja awaryjnych agregatéw pradotworczych ?

ODP. Zamawiajacy wymaga uwzglednienia w zakresie opracowania projektowego zagadnien zwigzanych
z instalacja awaryjnych agregatow pradotwoérczych (Zamawiajacy posiada 2 agregaty pradotwdreze
podigczone do sieci.).

17. Pytanie 17 - Czy Zamawiajacy widzi koniecznos$¢ , aby na etapie prac projektowych projektantach sporzadzit
1 uzgodnit z OSD instrukcje wspotpracy ruchowej , czy tez zagadnienia te beda realizowane na etapie prac
wymiany rozdzielnic?

ODP. Projektant zobowigzany jest do przygotowania koncepcji, ktéra ma by¢ uzgodniona przez wykonawce
robét budowlanych z OSD.

18. Pytanie 18 - Do jakiej grupy odbiorcow Lokalnego OSD jest zaliczony Zamawiajacy . Prosze

0 podanie charakterystyki ukladu rozliczeniowo - pomiarowego zuzycia energii elektrycznej w obiekcie , tj, rodzaj
pomiaru , dane techniczne , miejsca lokalizacji podstawowych urzadzen pomiarowych (przekladniki pradowe ,
przektadniki napieciowe , tablica licznikowa)

ODP. Zamawiajgcy informuje iz dane objete pytaniem znajduja sie w Zalgczniku nr 1 do nin. odpowiedzi,
tj. Zalaczniku nr 1 do Umowy nr 503001306 z dnia 12.12.2012 r.

19. Pytanie 19 - W jakim ukiadzie sieciowym pracuje sie¢ nN? ( Jaki jest system ochrony przeciwporazeniowej
w sieci nN)
ODP. Zamawiajgcy informuje — uklad sieciowy TNCS.

20. Pytanie 20 - Czy w obiekcie istnieja inne urzadzenia lub odbiory ( oprécz Hydroforni) wymagajace zasilnia
z przed wylacznikow pozarowych rozdzielnic ? Jeléi tak to prosze je wymienié , podajac ich lokalizacje ,
i charakterystyke elektryczna ( moc , napiecie , prady rozruchu )

ODP. Zamawiajgcy informuje — w obiekcie istnieje wylaeznie hydrofornia.

21. Pytanie 21 - Czy zamawiajacy przewiduje widzi koniecznos$¢ zainstalowania w pomieszczeniach rozdzielnic
nN NNI i NN2 dodatkowych szaf rozdzielczych ( wydzielonych rozdzielnic elektrycznych),zasilanych z przed
wylacznikéw pozarowych rozdzielnic nN NN1 i NN2. Zasilaty by one urzadzenia wymagajace zasilania z przed
wylacznikéw pozarowych. Czy rozdzielnice te wymagaly dodatkowego zasilania z awaryjnych agregatéw
pradotwarczych .
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ODP. Tak — w rozdzielni NN1. Zamawiajacy informuje, Ze rozdzielnice wymagaja dodatkowego zasilania
z agregatu.

22. Pytanie 22 - Czy odbiorniki zasilane z przed wylacznikéw pozarowych musza by¢ zasilanie z awaryjnych
agregatow pradotworczych ?
ODP. Tak.

23, Pytanie 23 - Prosze o wskazanie urzadzen odbiornikéw , ktore winny by¢ zasilane z awaryjnych agregatdw
pradotworczych .
ODP. Zamawiajacy informuje — wszystkie odbiorniki.

24. Pytanie 24 - Czy w obickcie sa zainstalowane awaryjne agregaty pradotworcze 7 Jedli tak, to prosz¢ poda¢
ich liczbe , moc lokalizacje i miejsce podtgczenia odbioru mocy z awaryjnych agregatow pradotwoérczych?

ODP. Zamawiajacy informuje, iz w obiekcie zainstalowane sg 2 agregaty pradotworcze, kazdy o mocy 330
kVA, zewnetrzny i wewnetrzny w pomieszcezeniu Dzialu Technicznego, przystosowane do pracy
synchronicznej i podiaczone do rozdzielni NN1.

25. Pytanie 25 - Czy Zamawiajacy posiada scenariusz pozarowy dla pomieszczen rozdzielnic elektrycznych lub
posiada inne wytyczne zakladowego specjalisty ds pp.poz w zakresie zabezpieczenia pozarowego pomieszczen
rozdzielnic SN inN ?

ODP. Zamawiajacy informuje, Ze nie posiada przedmiotowych dokumentow / wytycznych.

26. Pytanie 26 - Czy Zamawiajacy widzi koniecznosc zainstalowania w pomieszczeniach rozdzielnic
elektrycznych nowoczesnej infrastruktury zabezpieczajacej w tym systemu kontroli srodowiska ( kontrola
temperatury , wilgotnosci , zalania) , systemu antywlamaniowego 1 kontroli dostepu, sytemu telewizji dozorowe;j
CCTV, systemow zabezpieczenia pozarowego w tym system wykrywania i sygnalizacji pozaru oraz systemu
suchego gaszenia. Je$li tak to porsze o wskanie ,w ktore systemy winny by¢ wyposazone pomieszczenia
rozdzielnic elektrycznych.

ODP. Nie.

27. Pytanie 27 - Czy Zamawiajacy widzi konieczno$¢ zainstalowania w pomieszczeniach rozdzielnic
elektrycznych drzwi pozarowych ?
ODP. Tak.

28. Pytanie 28 - Czy w zwiazku z tym ,ze rozdzielnice elektryczne (SN i nN) , zlokalizowane
sa wewnatrz budynkow Zamawiajacy widzi konieczno$¢ wydzielenia pozarowego tychze pomieszczen ?
(wydzielenie takie moze spowodowa¢ zmiany gabarytdw pomieszezen , o moze mie¢ istotne znaczenia dla
gabarytow elektrycznych szaf rozdzielczych.

ODP. Nie.

29. Pytanie 29 - Czy projektant w ramach prac projektowych zobowiazany bedzie do sporzadzenia
zestawienia sprzetu BHP , wktory winne by¢ wyposazone poszczegolne pomieszezenie rozdzielnic elektrycznych?
ODP. Tak.

30. Pytanie 30 - Gdzie wedtug Zamawiajacego winna odbywac sig kompensacja mocy biernej m czy na szynach
rozdzielnicy SN , czy na szynach glownych poszczegolnych rozdzielnic nN ¥
ODP. Zamawiajacy informuje — na szynach giéwnych rozdzielni NN1.

31. Pytanie 31 - Czy Zamawiajacy posiada aktualne badania i analizy jakosci energii elektrycznej ? ( badania
wspotezynnika THD, pomiary zapotrzebowania na pojemnosciow energie bierna )
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ODP. Zamawiajacy nie posiada — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania przedmiotowych badan
w ramach przedmiotu nin. zaméwienia.

32. Pytanie 32 - Czy Zamawiajacy widzialby konieczno$¢ wykonania badan jakoéci energii elektrycznej
wykonanej za pomocg sprzetu pomiarowo - rejestrujacego , zainstalowanego na okres np tygodnia na szynach
glownych rozdzielnic nN NN1 i NN2 .Opracowane raporty byly bytyby materiatami wyjsciowymi do
sporzadzenia projektu kompensacji mocy biemne;j .

ODP. Zamawiajacy informuje, iz jezeli wykonawca widzi konieczno$é wykonania przedmiotowych badan,
nalezy uwzglednic je w cenie oferty.

33. Pytanie 33 - Czy Zamawiajgcy ma przewidziane alternatywne miejsce zainstalowania baterii kondensatorow,
na wypadek gdyby w pomieszczeniach rozdzielnic nN nie bylo na posadowienie takich rozdzielnic ?
ODP. Tak.

34. Pytanie 34 - Czy Zamawiajacy widzi konieczno$¢ ( jezeli bylaby taka mozliwos$é ) zainstalowania
w transformatorach T1 i T2 czujnikéw temperatury - elektryczne uklady pomiaru temperatury z mozliwoscig
sterowania pracg wylacznikéw na zasilaniu i odbiorze transformatora ( np. pierwszy stopien przekroczenia
temperatury uzwojen powoduje wylaczenia wylacznika gléwnego rozdzielnicy nN , drugi stopien powoduje
wylaczenie roztacznika (oddzialywanie na cewke wybijakowa rozlacznika) w polu SN transformatora.) Jest to
szczegllnie wazne poniewaz zastosowanie bezpiecznikow topikowych do zabezpieczenia zwarciowego
transformatora , nie zabezpiecza transformatora przed zwarciami wewnetrznymi ,miedzy zwojowymi .Bardzo
prosze o precyzyjny komentarz w tym temacie .

ODP. Zamawiajacy informuje, iz nie ma koniecznoSci zainstalowania w transformatorach T1 i T2
czujnikow temperatury - elektryczne uklady pomiaru temperatury z mozliwoscia sterowania praca
wylgeznikow na zasilaniu i odbiorze transformatora.

35. Pytanie 35 - Czy Zamawiajacy widzi koniecznos¢ elektrycznego sterownia napedami rozigcznikow mocy
w polach zasilajacych transformatory T11 T2 ? Czy w takim przypadku byloby to sterowanie elektryczne lokalne
z elewacji celek SN, czy byloby to sterowanie zdalne? Jesli tak , to z, ktorego miejsca ?

ODP. Nie.

36. Pytanie 36 - Czy gléwne wylacznik pozarowe zainstalowane obiekcie maja réwniez wylaczaé pracujace

awaryjne agregaty pradotworcze
ODP. Nie.

37. Pytanie 37 - Czy Zamawiajacy widzi mozliwo$¢ wykorzystania do komunikacji pomiedzy analizatorami
parametrow sieci , zainstalowanymi w polach zasilajacych rozdzielnic nN NN1 i NN2 ,a pomieszczeniami ruchu
elektrycznego lokalnej sieci komputerowej obiektu ( sie¢ LAN)/ Jesli tak to pod jakimi warunkami ?

ODP. Tak - warunki wykorzystania do komunikacji lokalnej sieci komputerowej obiektu (sieé LAN)
zostang ustalone na etapie wykonywania projektu.

38. Pytanie 38 - Czy w pomieszczeniach ruchu elektrycznego (pomieszczenie elektrykow), pomieszczenia
rozdzielnic elektrycznych SN i nN NNI1 i NN2 sa zainstalowane punkty przylaczeniowe lokalnej sieci
komputerowej (Okablowanie LAN)?

ODP. Tak.

39. Pytanie 39 - Prosz¢ o podanie lokalizacji weztow (szaf dystrybucyjnych) lokalnej sieci komputerowej,
bedacych w poblizu pomieszczen rozdzielnic elektrycznych SN ,nN NN1 i NN2 .
ODP. Lokalizacje zostang podane Wykonawcy na etapie wykonywania projektu.
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40. Pytanie 40 - Czy Zamawiajacy realizujac zadania pn "Dostosowanie Szpitala do przepisow
............. " ogranicza si¢ tylko i wylacznie do wymiany elektrycznych szaf rozdzielczych rozdzielnic elektrycznych
, czy tez widzi koniecznos¢ dostosowania samych pomieszczen rozdzielnic elektrycznych?

ODP. Zamawiajacy informuje — tylko wymiana elektrycznych szaf rozdzielczych.

41. Pytanie 41 - Czy Zamawiajacy przewiduje ,ze w trakcie prac modernizacyjnych bedzie zachodzila
konieczno$¢ ingerencji uktad pomiarowo — rozliczeniowy zuzycia energii elektrycznej ?
ODP. Nie.

42. Pytanie 42 - Czy Zamawiajacy przewiduje ,ze w trakcie wykonywania prac modernizacyjnych nastapi wzrost
mocy zainstalowanych w obiekcie urzadzen elektrycznych ?
ODP. Nie.

43. Pytanie 43 - Czy Zamawiajgcy uzna za wystarczajace sprawdzenie poprawnosci doboru wkladek topikowych
zabezpieczajacych obwody odbiorcze rozdzielnic nN NN1 i NN2, w stosunku do zastosowanych w tych obwodach
przekrojow zyt kabli?

ODP. Tak.

44. Pytanie 44 - Czy Zamawiajacy wyrazi zgode na wykonanie bezinwazyjnych ( przy pomocy cegoéw — kleszczy
Dietza ) pomiaréw pradéow w poszczegolnych obwodach odbiorczych rozdzielnic nN NNT 1 NN2?
ODP. Tak.

45. Pytanie 45 - Czy Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie w systemach kompensacji mocy bierne; innych
urzadzen niz baterie kondensatorow?
ODP. Tak.

46. Pytanie 46 - Czy Zamawiajacy posiada zaopiniowany prze zakladowego specjaliste ds. p.poz plan obiektu
z naniesiona lokalizacja przyciskow wyzwalajacych glowne wylaczniki pozarowe pradu w poszezegOlnych
obiektach ?

ODP. Zamawiajacy nie posiada — Wykonawca zobowigzany jest do opracowania przedmiotowego planu
w ramach realizacji zamowienia.

47. Pytanie 47 - Czy Zamawiajacy przewiduje zastosowanie wylacznika prady ktory wylaczataby caty obiekt
{obydwa transformatory jednoczesnie )?
ODP. Caly obiekt — tak, transformatory — nie jednoczesnie.

48. Pytanie 48 - Czy Zamawiajacy dopuszcza opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowa wymiane
szaf rozdzielczych rozdzielnic nN NN1 i NN2 , czy projekt ma ograniczac sie tylko i wylacznie do sporzadzeni
projektu wymiany aparatury w istniejacych szafach rozdzielczych rozdzielnic nN NNI 1 NN2 ?

ODP. Zamawiajagcy wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wymiany szaf
rozdzielezych rozdzielnic nN NNI1 i NN2.

49.Pytanie 49 - Czy Zamawiajacy dopuszcza opracowanie dokumentacji projektowej na kompleksowa wymiane
szaf rozdzielczych pol rozdzielnicy SN, czy projekt ma ograniczaé sie tylko i wylacznie do sporzadzeni projektu
wymiany aparatury w istniejacych polach rozdzielezych rozdzielnicy SN?

ODP. Zamawiajacy wymaga opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wymiany szaf
rozdzielczych pol rozdzielnicy SN .
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50. Pytanie 50 - Czy transformatory T1 1 T2 sa przystosowane do pracy rownolegtej? Czy Zamawiajacy dopuszcza
prace rownolegla transformatoréw T1 1 T2 na szynach glownych rozdzielnic nN NN1 lub NN2,
ODP. Tak.

51. Pytanie 51 - Czy w budynku gléwnym szpitala ( oznaczony na rysunkach jako Budynek A, B, C

i D) zainstalowane sa zainstalowane nastgpujace urzadzenia : centrale sygnalizacji pozaru , stale urzadzenia
gasnicze , system DSO ( dzwickowy system ostrzegawczy ) , systemy o$wietlenia ewakuacyjnego i zapasowego
,windy pozarnicze ?

ODP. Zamawiajacy informuje, iz w budynku gléwnym szpitala zainstalowane sa: centrale sygnalizacji
pozaru, stale urzadzenia gasnicze, system DSO - cze$ciowo tak, systemy oswietlenia ewakuacyjnego
i zapasowego. Zamawiajacy informuje, iz w budynku gléwnym szpitala nie sa zainstalowane windy
pozarnicze.

52. Pytanie 52 - Proszg o doprecyzowanie zapisow dotyczacych ilosci i lokalizacji przyciskow gtownych
wylacznikéw pozarowych w poszczegdlnych budynkach pod katem zgodnosci z wymogami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04,2002r w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie DZ.U nr 75 z 2002r poz.690 , z pdzniejszymi zmianami Obwieszczenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie DZ.U z dnia 07.06.2019 poz.1065.
ODP. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu nin. zaméwienia, zobowigzany jest do zaprojektowania
ilosci i lokalizacji przyciskéw gléwnych wylacznikéw pozarowych w poszczegdlnych budynkach zgodnie
z aktualnie obowigzujgcymi przepisami prawa w tym zakresie.

Zatgcezniki:
1) Zatqcznik nr 1 — Zalgcznik nr 1 do umowy nr 503001306 =z dnia 12.12.2012 r;

2) Zatgcznik nr 2 — Schemat zasilania SN Szpitala Powiatowego w Brzesku — Schemat Ideowy.
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Zafgcznik nr 1 do Umowy nr 503001306 z dnia 12.12.2012 1.
Dane techniczne do Umowy

1. Wykaz obiektéw uzytkowanych przez Odbiorce do ktérych OSD dostarczac bedzie energig elektryczng

_pz@ewfé w 1 oo COP ur 1 7 ol 1505 &
plot. f&fﬁg/wuaa,a wr (P XF- 1Y /22

Rodzaj obiektu (opis) Szpital
Adres 3(2‘"250 Brzesko Brzesko Kosciuszki (?rﬁ (i
S US (poczta) (miejscowosc) {ulica) domii) lokalu)

2. Wielkosci charakteryzujace poszczegéine miejsca dostarczania energii elektrycznej (PPE) i jej odbioru z sieci OSD okresla ponizsza

tabela:

2.1. Dla przytacza P1
Hieyia A deiarcastin Z szyn rozdzielni 15 KV staji transformatorowe S-592,Szpital I'lub S-710,Szpital I zasiianych bezposrednio z GPZ Brzesko
Kod PPE

ENID_5031007958

Zamawiana przez Odbiorcg moc umowna damigsca
dostarczania

w zroznicowanej wysokoSci na poszczegoine miesigce roku:

w jednakows) wysckoéd nawszystkie miesigoe roku:

Wspdlczynnik korygujacy Ke: I:‘

styczen luty marzec kwiegen maj CZEWiEC lipiec sierpien wizesien pazdzemik listopad gudzen
kW _ B _ ~ _ _ i _ _ _ _ _
Moac praytaczeniowa 740 kW Grupa przylaczeniowa 1] Grupa tanyfowa B23
Przekiadniki Minimalna moc P
pradowe 50/5 A GrRGwna 260 kw Przektadniki napiedowe 15001 kv

Lokalizacja ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego

rozdzielnia nn Odbiorcy

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowig

zaciski przyjéciowe na przektadnikach pradowych SN usytuowanych na granicach pol nr 41 5 rozdzielni SNw
stacji transformatorowej

Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen
elektroenergetycznych pomigdzy OSD, a Odbiorca

zaciski przyjéciowe na przekiadnikach pradowych SN usytuowanych na granicach poinr4i5 rozdzieini SN w

stanowia; -
" stacji transformatorowej
Charakterystyka miejsca Napigcie Nazwa linii Nazwa stacji Rodzaj linii Diugosé linii Przekrdj linii
dostarczania energii znamionowe zasilajacej
elektrycznej zasilania kV
15 - $592 - - -
Do wartosci mierzonych przez Strat Moc
ukiady pomiarowo- Straty mocy ener 3;} Straty energii mamionowa .
rozliczeniowe beda doliczane czynnej c nge' bierngj transformatora
nastepujace straty 2YIne) KkVA
Urzadzenia kompensacyjne Nazwa Rodzai Moc baterii
uzytkowane przez Odbiorce w urzadzenia i é.i
miejscach dostarczania energii kompensacyjnego guiaq kVAr
elektrycznej
Planowana $redniomiesigczna
ilo§¢ dostarczane] energii 122917 kWh/m-c
elektrycznej
Wspotczynnik mocy tgg, 0.4
£ R







Zalacznik nr2 do ODP nrl z dnia 15.04.2022. ;
dot. postepowania nr DZP-271-17/22

SCHEMAT ZASILANIA SN SZPITALA POWIATOWEGO W BRZESKU —

Roztgcznik LHTC) nrl

Bezpiecznik WBWMI 30A

Trafonrl

SCHEMAT IDEOWY

z szyn rozdzielni 15kV stacji TRAFO S-592 “Szpital I"
lub S-710 "Szpital 11" z GPZ Brzesko

Rozdzielnia SN 15kV

Roztgcznik LHTC) nr 2

Bezpiecznik WBWMI 30A

@ 6 Trafo nr2

Rozdzielnia NN nrl
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