Realizacja umowy nr.4/WZ/2022 na przyznanie w 2022r $rodkéw z Funduszu Przeciwdziatania

COVID-19 na zakup aparatury i sprzetu medycznego ,zawartej pomigdzy Skarbem Panstwa-
Wojewoda Matopolskim a SP ZOZ w Brzesku

Odp. Nr. 2 Wszyscy Oferenci biorgcy

Samodzielny Publiczny udzial w postgpowaniu
Zespot Opieki Zdrowotnej w Brzesku
32-800 BRZESKO

ul. Kosciuszki 68, tel./fax 14 663 00 14
NIP 869-16-63-456 REGON 000304355

Znak sprawy :DZP-2711-4/2022 Brzesko dnia 23.08.2022

Dotyczy: postgpowania prowadzonego na podstawie art.2 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r
Prawo zamoéwien publicznych (tj. D.U. y 2021 r poz. 1129 z pézn. Zm.) zwanej dalej ustawa Pzp
.ktérego wartos¢ nie przekracza kwoty 130 000,00 PLN netto

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcow ,Zamawiajacy informuje:

1. Ze wzgledu na wymog wykonywania nieodplatnych przegladow serwisowych w okresie
gwarancji prosz¢ o podanie planowanej liczby godzin pracy urzgdzenia w ciggu roku?
Odp: Planowana liczba godzin pracy urzadzenia w ciagu roku wynosi okolo 4 000 godzin.

2. Jakiego rodzaju sprezarki beda dodatkowo zasilaly objety przetargiem osuszacz medyczny? Czy
beda to sprezarki olejowe czy bezolejowe? Srubowe, czy tlokowe?
Odp: Dwie sprezarki olejowo-srubowe.

3. W normie PN-EN ISO 7396-1 zawarto informacje¢ o tym, iz instalacje gazoéw medycznych powinny
posiada¢ minimum 3 niezalezne Zrodta zasilania. W SWZ wyrazaja Panstwo cheé zakupu 1 szt.
sprezarki sprezonego powietrza, nie zawarto nigdzie informacji o planie wykonania 2 i 3 niezaleznego
zrodla (rezerwowego i awaryjnego) - taki uktad nie spelnia wymagan normy ISO 7396-1 oraz nie
bedzie mogt by¢ certyfikowany jako wyréb medyczny ani oznaczony znakiem CE. Czy Zamawiajacy
akceptuje ten fakt?

Odp: Obecnie w SPZOZ w Brzesku instalacje gazéw medycznych posiadajg 2 niezalezne Zrédia
zasilania ,po wykonaniu inwestycji beda 3 zrédla zasilania.

4. Zwracam sig z prosbg o przestanie szczegolow w jaki sposob w szpitalu aktualnie zasilana jest
instalacja sprezonego powietrza medycznego? Czy nowe urzadzenie ma zasilaé¢ samodzielnie cala
instalacje sprezonego powietrza w szpitalu, czy ma to by¢ dodatkowe zrodlo sprezonego powietrza,
wspomagajace prace istniejagcych sprezarek powietrza medycznego w szpitalu? Jesli ma to byé
dodatkowe Zrédto zasilania sprezonego powietrza medycznego to prosze o podanie typu, mocy oraz
ilosci juz zamontowanych sprezarek/sprezarki w szpitalu.

Odp: Obecnie instalacja sprezonego powietrza zasilana jest przez dwa kompresory WALTER
SK 7,5/10 oraz AIRPOL KT-4 .Nowe urzadzenie ma zasila¢ samodzielnie calg instalacje
sprezonego powietrza w szpitalu.

5. Czy nowe urzadzenia beda zamontowane w istniejacej stacji sprezonego powietrza medycznego?
Odp: Tak ,nowe urzadzenia b¢da zamontowane w istniejgcej stacji sprezonego powietrza medycznego.
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